
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Свидетельство о р е г и с т р а ц и и л а б о р а т о р и и : 

№03П-38-15-29 
Выдано: 29 мая 2015г 
Срок действия: до 29 мая 2020г 
Адрес: 690001 г. Владивосток ул. Светланская, д 167 офис 19. 
Тел/факс: (423) 265-88-00 
Адрес л а б о р а т о р и и : ЭИЛ г. Дальнереченскул. Героев Даманского, 30. 
Тел/факс: 25-6-11 

Начальн1у#::^^^Др^змерительной лаборатории 
подразделения 
юлогия» 

Медведенко П.И. 

. ^^// 

Технический отчёт л г Ш И ^ - 74 
проверки (испытаний) электроустановки 

от 25 января 2019 г. 

МБОУ«СОШКо5» 
Объект: школа 

Цель испытаний: периодические 
Адрес: Дальнереченск ст. Лазо ул. Лазо, 17. 

/. Протоколы испытаний; 
1.1 сопротивление изоляции проводов и кабелей; - 4 листа 
1.2 сопротивление растеканию тока контура заземления; - 1 лист 
1.3 проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами электроустановки - 1 лист 
1.4. согласования параметров цепи петли «фаза-ноль» - 2 листа 

Итого: - 8 листов 

1. Протокол и с п ы т а н и й р а с п р о с т р а н я е т с я т о л ь к о на э л е к т р о у с т а н о в к у з д а н и я , по д в ерг а емо г о и с п ы т а н и я м 
2. Протокол и с п ы т а н и й не м о ж е т б ы т ь частично или п о л н о с т ь ю п е р е п е ч а т а н без р а з р е ш е н и я Заказчика 

или и з м е р и т е л ь н о й л а б о р а т о р и и . 
3. На каждом л и с т е ставится печать э л е к т р о и з м е р и т е л ь н о й л а б о р а т о р и и 

Г. Дальнереченск 2019г 



О О О « И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к а я компания «Технология» Заказчик: МБОУ «СОШ № 5 » 
690001 г. В л а д и в о с т о к ул С в е т л а н с к а я , д 167 офис 18 О б ъ е к т : школа 
С в и д е т е л ь с т в о о регистрации: № 03 П - 3 8 - 15 - 29 от 29 .05 .2015г Адрес: Дальнереченск от Лазо ул. Лазо, 17. 
Э И Л г. Д а л ь н е р е ч е н с к ул . Г. Д а м а н с к о г о , 3 0 . 
Тел: 25-6-11 

ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 01 лист - 1 
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей 

Дата проведения проверки: «25» января 2019 г 

Климатические условия при проведении измерений 
Температура воздуха °С. Влажность воздуха 86 %. Атмосферное давление 760 мм. Рт. Ст.(бар). 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка: 
ПУЭ 6-е изд, 7 - е изд, выпуск 5-й по состоянию на 01,06,2006г; п.п. 1,8,37; п.п 2; ГОСТ 51571, 16-99. ГОСТ Р 51732-2001; ГОСТ Р 51628-20 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е л и н и й , 
э л е к т р и ч е с к и х м а ш и н по проекту 

« 1 
^ 1 ° 
Ю О. « 
со С -

X 

1? 1 
о. щ а я ю о 
2 § §• 

? § ^ § к « 2 о. г о к 
с I я Е-

^ й 
5 5 
[- 1-
О О! о 

О О. 
1 § 

С о п р о т и в л е н и е изоляции, м О м „ н в ь 
® Ь1 я * 

и Е 5 2 о >, 
3 о а. = 

со о о о 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е л и н и й , 
э л е к т р и ч е с к и х м а ш и н по проекту 

« 1 
^ 1 ° 
Ю О. « 
со С -

X 

1? 1 
о. щ а я ю о 
2 § §• 

? § ^ § к « 2 о. г о к 
с I я Е-

^ й 
5 5 
[- 1-
О О! о 

О О. 
1 § 

Ы - Ь 2 
(А-В) 

Ь2-Ь3 
(В-С) 

ь з - ы 
(С-А) 

^1-N 
(А-N-
РЕN) 

^2-N 
(В-N-
РЕN) 

^ з - N 
(С-N-
РЕN) 

„ н в ь 
® Ь1 я * 

и Е 5 2 о >, 
3 о а. = 

со о о о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 
1-ый этаж 

1 ВРУ: линия ввода 380 АПВ 4x35 1000 0.5 162 162 162 162 162 162 Соответствует 
2 линия гр-1 380 АПВ 4x10 1000 0.5 82 82 82 82 82 82 Соответствует 
^ линия гр-2 380 АПВ 4х]0 1000 0.5 46 46 46 58 58 46 Соответствует 
4 линия гр-3 380 АПВ 4x10 1000 0,5 43 43 43 43 43 43 Соответствует 
5 линия гр-4 4x10 1000 0.5 44 44 44 44 44 44 Соответствует 
6 ЩО-7: линия гр-1 т • 2x2,5 1000 0.5 10 Соответствует 
7 линия гр-2 / / \5 1000 0.5 8 Соответствует 
8 линия гр-3 с АПГЖ ^^2x2,5 1000 0.5 8 Соответствует 
9 линия гр-4 1 2 ? 2x2.5 

Ч-*-1 '- ' 
1000 0,5 6 ^ Соответствует 

Проверку провели: нач. л а б о р а т о р и < х Ч ^ 2 \ у ^ П.И. 
и н ж е ^ р ^ ' ^ ' ' т ^ ^ г ^ Н - ^ ^ д е н ко Д.П. 



ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 01 лист - 2 
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей 

Д а т а проведения проверки: «25» января 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 линия гр-5 220 АППВ 2x2,5 1000 0.5 6 Соответствует 
11 линия гр-6 220 АППВ 2x2,5 1000 0.5 2 Соответствует 
12 линия гр-7 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
13 линия ф - 8 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
14 линия ф - 9 220 АППВ 2x2.5 1000 0,5 6 Соответствует 
15 линия гр-10 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
16 линия гр-11 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 2 Соответствует 
17 линия гр-12 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
18 ЩО-6: линия гр-1 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
19 линия гр-2 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
20 линия гр-3 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
21 линия гр-4 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
22 линия гр-5 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
22 линия гр-6 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 

Кухня 
23 ЩР: линия гр-1 380 АПВ 4x6 1000 0,5 8 8 8 8 8 8 Соответствует 
24 линия гр-2 380 АПВ 4x4 1000 0,5 8 8 8 8 8 8 Соответствует 
25 Линия рубильника 380 АПВ 4x4 1000 0,5 8 8 8 8 8 8 Соответствует 
26 Линия эл печи 380 АПВ 4x4 1000 0,5 4 4 4 4 4 4 Соответствует 

2-ой этаж 
27 ЩО-5: линия гр-1 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
28 линия гр-2 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
29 линия гр-3 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
30 линия гр-4 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
31 линия гр-5 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
32 линия гр-6 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
33 линия гр-7 ^ ^ ^ ^ 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
34 линия гр-8 / / 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
35 линия ф - 9 II^ \5 1000 0,5 6 Соответствует 
36 линия гр-10 \ \  '  У 2 2 0 А О Т В ^ \5 1000 0,5 8 Соответствует 

П р о в е р к у провели: нач лабор; 
ин5| 

щенко П.И. 
еденко Е.П. 



ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 7 4 - 0 1 л и с т - 3 
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей 

Д а т а проведения проверки: «25» января 2019г 

37 линия гр-11 220 АППВ 2x2,5 1000 0.5 6 Соответствует 
38 линия гр-12 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
39 ЩО-4: линия гр-1 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
40 линия гр-2 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
41 линия гр-3 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 

Класс и н ф о р м а т и к и 
42 ЩР: линия гр-3 220 ВВГ 3x2,5 1000 0,5 28 Соответствует 
43 линия гр-4 ' 220 ВВГ 3x2,5 1000 0,5 28 Соответствует 

3-ий этаж 
44 ЩО-1: линия гр-1 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
45 линия гр-2 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
46 линия гр-3 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
47 линия гр-4 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
48 линия гр-5 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
49 линия гр-6 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
50 линия гр-7 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
51 линия гр-8 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
52 линия гр-9 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
53 линия гр-10 380 АППВ 2x16 1000 0,5 8 Соответствует 
54 линия гр-11 380 АППВ 2x25 1000 0,5 6 Соответствует 
55 линия гр-12 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
56 ЩО-2: линия гр-1 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
57 линия гр-2 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 8 Соответствует 
58 линия гр-3 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
59 линия гр-4 

-̂ НОИ п ^ " ^ ^ 0 ^ 
2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 

60 линия гр-5 \5 1000 0,5 2 Соответствует 
61 линия гр-6 / Д 2 х 2 , 5 1000 0,5 6 Соответствует 
62 

линия гр-7 11, 
А П П % % Ъ х 2 , 5 1000 0,5 8 Соответствует 

63 линия гр-8 1 ' (2йб% ЧАППН^ 5 Ьх2,5 1000 0,5 6 Соответствует 
64 линия гр-9 \ —Х~ С 1000 0,5 6 Соответствует 

Проверку провели: нач лабораторй^1^^_^ 
инженс! 

Веденко П.И. 
ёдведенко Е.П. 



ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 01 лист - 4 
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей 

Д а т а проведения проверки: «25» января 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
65 линия гр-10 220 АППВ 2x2,5 1000 0.5 4 Соответствует 
66 линия ф-11 220 АППВ 2x2,5 1000 0,5 4 Соответствует 
67 линия гр-12 220 А П П В 2x2,5 1000 0,5 6 Соответствует 

Заключение: сопротивление изоляции кабельных линий и проводов соответствует нормам и Правилам ТЭЭП. 

Приборы: 80НЕЬ МР1 -511 
8 0 М Е Ь М К И -

Проверку провели: нач 

Проверил: нач. лаборатор 

522947 дата поверки: 2 кв 2018г. 
'39 дата поверки: 2 кв 2018г. 

Медведенко П.И. 
Медведенко Д.П. 

[цведенко П.И. 



ООО «Инженерно-техническая компания «Технология» 
Владивосток ул. Светланская, д 167 офис 18 
Свидетельство о регистрации 
№ ОЗП - 38 - 15 - 29 от29.05.2015г 
ЭИЛ г Дальнереченск ул. Г. Даманского, 30 
тел /факс 25-6-11 

Заказчик: МБОУ «СОШ №5» 
Объект: школа 
Адрес: г. Дальнереченск ст. Лазо ул. Лазо, 17. 

П Р О Т О К О Л № Э И Л . Д - 74 - 02 л и с т - 1 
п р о в е р к и с о п р о т и в л е н и й заземлителей и з а з е м л я ю щ и х у с т р о й с т в 

Дата проведения п р о в е р к и : «25» января 2019г 

Температура воздуха 
К л и м а т и ч е с к и е условия при про в ед ении п р о в е р к и 

1: °С; Влажность воздуха: %; Атмосферное давление: мм.рт.ст.(бар) 

Нормативные и т е х н и ч е с к и е д о к у м е н т ы , на соответствие т р е б о в а н и я м к о т о р ы х проведена проверка: 
П У Э 6-е; 7-е изд. Выпуск 5-й по состоянию на 01,06 ,2006г , 1,8,39, п.п. 5. 

1. Результаты в н е ш н е г о осмотра (целостности и н а д ё ж н о с т и з а з е м л я ю щ и х устройств) 
- удовлетворительное 

2. Вид грунта - суглинок 
3. Х а р а к т е р грунта - средней влажности 
4. З а з е м л я ю щ е е у с т р о й с т в о п р и м е н я е т с я д л я э л е к т р о у с т а н о в к и - до 1000 В 
5. Режим н е й т р а л и - глухозаземлена 
6. Удельное с о п р о т и в л е н и е грунта ( О м х м ) 

п/п 
Назначение 

заземлителя, 
заземляющего 

устройства 

М е с т о проверки Расстоян 
ие до 

потенциа 
л ь н ы х и 
т о к о в ы х 
э л е к т р о д 

ов 
(м) 

С о п р о и в л е н и е з а з е м л и т е л е й 
( з а з е м л я ю щ и х у с т р о й с т в ) 

О м 

Кп 
оп 

р 

Вывод 0 
соответствии 

н о р м а т и в н о м у 
акту 

п/п 
Назначение 

заземлителя, 
заземляющего 

устройства 

М е с т о проверки Расстоян 
ие до 

потенциа 
л ь н ы х и 
т о к о в ы х 
э л е к т р о д 

ов 
(м) 

Д о п у с т и 
мое 

И з м е р е н 
ное 

П р и в 
еден 
ное 

Кп 
оп 

р 

Вывод 0 
соответствии 

н о р м а т и в н о м у 
акту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Заземляющее устр-во ВРУ школы 20/10 4,0 0,35 Соответствует 
2 Заземляющее устр-во ЩР класса информ 20/10 4,0 0,31 Соответствует 
^ Заземляющее устр-во ЩР кухни 20/10 4,0 0,35 Соответствует 

Приборы: 5 о п е 1 М Я и - 1 0 1 Заво, 
8 0 N Е ^ М Я и - 10 

Заключение: сопротивление 

Проверку провели: Нач. ла 

^̂ |ь 126739 

Проверил: Нач. лабор 

Дата поверки: 2 кв 2 0 1 8 г 
Дата поверки: 2 кв 2018г. 

ющих устройств с о о т в е т с т в у е т требованиям ПУЭ. 

еденко П.И. 
еденко Д.П. 

едведенко П.И. 



ООО «Инженерно-техническая компания «Технология» Заказчик: МБОУ «СОШ №5» 
г. Владивосток ул. Светланская, д 167 офис 18. Объект: школа 
Свидетельство о регистрации ЭИЛ Адрес: Дальнереченск п. Лазо ул. Лазо, 17. 
№ ОЗП - 38 - 15 - 29 от 29.05.2015г 
ЭИЛ г. Дальнереченск ул. Г. Даманского, 30. 
Тел/факс 25-6-11 

ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 03 лист - 1 
проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 

электроустановки 

Дата проведения проверки: «25» января 2019г 

Климатические условия при проведении испытаний 
Температура воздуха: °С; Влажность воздуха: %; Атмосферное давление: мм.рт.ст. (бар) 

Нормативные и технические документы на соответствие требованиям которых проведена проверка: 
ПТЭЭП табл. 28,5; ПУЭ п 107,76; РД 34. 45-51 300-97; п. 28-2. 

№ Месторасположения и наименование Количество К перех К перех Вывод 0 
п/п электрооборудования проверяемых 

элементов 
допустимоеб измеренное соответствии 

нормативному 
документу 

1 2 3 4 5 6 
1-ый этаж 

1 ВРУ 1 0,05 0,05 Соответствует 
2 . щ о 3 0,05 0,05 Соответствует 

Кухня 
3 Рубильник 1 0,05 0,05 Соответствует 
4 Электропечь 2 0.05 0,05 Соответствует 

2-ой этаж 
5 ЩО 5 0,05 0,05 Соответствует 
6 Эл печь 3 0,05 0,05 Соответствует 

Класс информатики 
7 Розетка 14 0,05 0,05 Соответствует 

3-ий этаж 
8 ЩО 2 0,05 0.05 Соответствует 

Заключение: I. проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты 
их соединений; болтовые соединения проверены на затяжку, сварные - ударом молотка. 

2. сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в пункте - нет 
3. не заземлено оборудование, указано в пункте - нет 
4. величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов 

заземляющих и других проводников элементов электрооборудования 
с о о т в е т с т щ ( * # ' ^ й Й ^ ^ ^ ^ и ПТЭЭП. 

дата поверки: 2 кв 2018г 
дата поверки: 2 кв 2018г. 

Прибор: 8 0 N Е ^ М Р 1 -
8 0 N Е ^ мяи 

Проверку провели: 

Проверил: Нач. лаборат' 

дведенко П.И. 
дведенко Д .П. 

П.И 



О О О « И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к а я к о м п а н и я «Технология» 
г. Владивосток ул. Светланская , д 167 офис 18. 
С в и д е т е л ь с т в о о регистрации Э И Л № ОЗП - 38 - 15 - 29 от 29.05.2015г. 
Э И Л г. Д а л ь н е р е ч е н с к ул. Г. Д а м а н с к о г о , 30. 
Тел /факс 25-6-11. 

Заказчик: МБУО «СОШ № 5 » 
Объект: школа 
Адрес: Дальнереченск п. Лазо ул. Лазо, 17. 

ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 04 лист - 1 
проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты 

и непрерывности защитных нроводников 

Дата проведения проверки: «25» января 2019 г 

Климатические условия при проведении измерений 
Температура воздуха: "С; Влажность воздуха %; Атмосферное давление мм.рт.ст. (бар) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка 
ПУЭ 6-е, 7-е изд выпуск 5-й по состоянию на 01.06.2006г; 3.1.8, 1.7.9; утверждённые методики. 

№ 
п/п 

Проверяемый 
участок цепи 

Место 
установки 
аппарата 
зашиты 

Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-ноль» 
Ом 

Измеренное (расчётное) значение тока однофазного 
замыкания А 

Время 
срабатывания 

аппарата 
защиты 

Вывод 0 
соответствии 

нормативному 
документу 

№ 
п/п 

Проверяемый 
участок цепи 

Место 
установки 
аппарата 
зашиты 

Наименован 
ие аппарата 
защиты, тип 

Номина 
льный 

ток 
аппарат 

а 

Тип 
расцепите 

ля 

Диапазон тока 
Срабатывания 
ьрасцепителя 

короткого 
замыкания А 

ы 
(А) 

Ь2 
(В) 

ьз 
(С) 

ы 
(А) (В) 

ьз 
(С) 

Допус 
тимое 

По 
время 

токов 
ой 

харак 
терис 
тике 

1 2 3 ^̂ "̂ ^ \ЛНН; 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1-ый этаж 

1 Розетка кухни-1 ЩО-1 С 20 0,78 240 0,4 <0,4 Соответствует 
2 Розетка кухни-2 И: 0" Н) 5 С 20 1,82 126 0,4 <0,4 Соответствует 
3 Розетка кабин 5 с 20 1,97 117 0,4 <0,4 Соответствует 

2-ой этаж 

Проверку провели: Нач. лабораторК^г^^/'^^^,^0'^^^^ П.И. 
инженер>:^1^;;^г;^=^ Медведенко Д.П. 



ПРОТОКОЛ № ЭИЛ. Д - 74 - 04 л и с т - 2 
проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты 

и непрерывности защитных проводников 

Дата проведения проверки: «25» января 2019г. 

4 Розетка каб 18 1Ц0-5 Л1-20 15 С 20 1,96 112 0,4 <0,4 Соответствует 
Каб информатики 

5 Розетка ВА-29 25 С 32 0,96 240 0,4 <0,4 Соответствует 
3-ий этаж 

6 Розетка каб 31 1ЦО-2 АЕ 20 15 С 20 1,36 169 0,4 <0,4 Соответствует 
7 Розетка каб 29 А Е 2 0 15 С 20 1,00 230 0.4 <0,4 Соответствует 

1. 
2. При проведении измерений проверено: 
отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках 
соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации 
качество сварных соединений - ударом молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по И классу в соответствии с Г О С Т - 10434 
3. Обозначение типов расцепителей: 
4. 
В. С. О. и т.д. - тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345 - 99 
ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени 
НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени 
МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия 

Приборы: 80ЫЕЬ 
50ЫЕ 

Заключение: Сопроти 

Проверку провели: 

Проверил: Нач. лаборап 

р о д с к о й № 522947 дата поверки: 2 кв 2018г. 
1СК0Й № 126739 дата поверки: 2 кв 2018г. 

|Ответствует требованиям ПУЭ кроме пункта №18 

едведенко П.И. 
едведенко Д.П. 

о П.И 


